SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

CSG - Diretoria Integrada Especializada

RESOLUGAO TECNICA N° 007/17 — C.I.A.T.

A Comissdo Interna de Analise Técnica, no uso
de suas atribuigdes legais que lhe confere o Decreto n°
19.644, de 13 de margco de 1997, art. 315, inciso IV e
Portaria Administrativa n° 008/2017-DIEsp, de 12/04/2017,
que designou Oficiais para compor a Comissdo Interna.

Considerando que o COSCIP do Art. 269 a 270,
dispbe sobre os Processos de Instalagdo dos Sistemas de
Seguranca Contra Incéndio e Panico.

Considerando que o COSCIP do Art. 256 ao Art.
268, dispde sobre os Processos de Vistoria.

Considerando a necessidade de estabelecer
mecanismo para dirimir as divergéncias entre o projeto
de seguranga contra incéndio e pdnico aprovado pelo
CBMPE, e a an&dlise dos vistoriadores durante O processo

de regularizagio dos estabelecimentos.

Considerando atribuicdo da C.I.A.T a emissédo

de resolugdo técnica acerca das matérias tratadas.

Considerando a deliberacéao da reunido
ordindria da Comissdo Interna realizada no dia 2% de #4p

de 2017.
RESOLVE :

Art. 1° Estabelecer que nas Vistorias de
Regularizacdo dos estabelecimentos que possuem projeto
de seguranca contra incéndio e pédnico aprovado junto ao

CBMPE, quando o vistoriador discordar do projeto,

deverdo ser tomadas as seguintes pro 'd%ﬁgias:
//
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Continuagio da Resolugdo Técnica n® 007/17 - c.I1.A.T ........ £1.02/02.

I - Devera ser concedido o AR ao
estabelecimento;

IT - Deverad ser realizado parecer técnico do
vistoriador, visando esclarecer as supostas
inconformidades.

IIT - O Chefe do CAT encaminhard o parecer

técnico ao Diretor da DIESP para deliberacdo junto a
Comiss&o Interna de Andlises Técnicas.

IV - O Presidente da Comissio Interna de
Anadlises Técnicas determinard a realizagdo de visita
técnica no local, com no minimo dois membros da
comissdo, visando dirimir a situacdo, verificando o)
(projeto aprovado) X (COSCIP) X (sistemas instalados).

V. - Apds a visita técnica, em caso de nso
concordar com o parecer do vistoriador, a equipe
revisora emitiré relatério, o qual devera ser homologado
pelo presidente do CIAT e posteriormente remetido para o

vistoriador, Comandante do CAT e para o cliente.

VI - na concordédncia do exposto pelo

vistoriador, cabera as seguintes medidas:

a) informar ao proprietario da inconformidade
encontrada em projeto;

b) Verificando que a(s) inconformidade (s) n&o
é (s&o) impeditiva(s) do ponto de vista da seguranca do
empreendimento, serd fornecido um prazo ao proprietéario,
de um ano para regularizacdo do sistema de seguranca
(projeto e instalacées) junto a DIESP;

c) Ndo serd cobrada taxa de analise de
projeto, desde que, seja dado entrada na DIESP no prazo
maximo de dois meses, a contar da cientificacdo do

proprietéario;

“Prevengéo: a melhor estratégia para salvar vidas.” e
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d) Em caso do nao atendimento dos itens
anteriores, deverid ser cassado o AVCB e tomadas as

demais medidas legais.

Art 2° Esta Resolugdo entrara em vigor

na
data de sua publicacao.

Registre-se, Publique-se, CUMPRA-SE.

Recife-PE, de Z-de se#ffo de 2017,

Lg,

LIV§ON CORREIA DE VASCONCELOS - CEL BM

Diretor Integrado Especializado
Presidente da Comissdo Interna de Analises Técnicas

Homologada:
MANOEL FRAN CO ©E OIAVET CUNHA FILHO - CEL
Coma nte Geral
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